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DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO
Nr ZP.1.2.224/01/20

DOTYCZY: Odpowiedzi na pytania w prowadzonym postgpowaniu przetargowym na realizacje
zadania pt. ,Modernizacja oczyszczalni sciekow wraz z systemem dekontaminacji powietrza w
Matopolskim Szpitalu Chorob Pluc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyly w Jaroszowcu

Szanowni uczestnicy

Malopolski Szpital Choréb Pluc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyly w Jaroszowcu powiadamia
zainteresowane strony , ze w zwigzku z w. w prowadzonym post¢powaniem zostaly zadane
nastepujgace pytania:

e Przyjeta przez Panstwa tradycyjna technologia dezynfekcji sciekow oczyszczonych wymaga:

e Zastosowania sita spiralnego z workownicg na skazone skratki przeznaczone do dalszej utylizacji
np. przez spalanie
modernizacji biologicznej oczyszczalni Sciekow
zastosowania tradycyjnych urzadzen UV do dezynfekcji sciekow

Taka technologia niesie niebezpieczenstwo zagrozenia epidemiologicznego podczas biezacych czynnosci
eksploatacyjnych zwigzanych z oddzielaniem i usuwaniem zakaznych skratek oraz skazonego osadu
nadmiernego z oczyszczalni biologicznej. Jest to powazne zagrozenie dla ludzi i otaczajacego Szpitala
srodowiska, zwlaszcza podczas transportu skratek oraz osadu nadmiernego do miejsca ich utylizacji.

Obecny stan wiedzy i nowoczesnych rozwigzan technologicznych pozwala na dezynfekcje surowych
$ciekow zakaznych metoda naswietlania UV calego $cieku tzn. bez potrzeby oddzielania skratek.
Skutecznie zdezynfekowane $cieki mogg byé zrzucane do kanalizacji zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.

Pytanie 1

,,Czy inwestor jest zainteresowany przyjeciem takiej sprawdzonej na innych obiektach metody dezynfekc;ji
surowych sciekow zakaznych w specjalnych reaktorach UV bez potrzeby oddzielania i utylizowania
skazonych skratek i skazonego osadu nadmiernego z oczyszczalni sciekow?” %

Odpowiedz :

f
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Projekt ma charakter calo$ciowego podejscia do zabezpieczenia zarowno pracownikow jak i srodowiska
poprzez dezynfekcje sciekéw i wod po sciekowych jak i powietrza w zwiazku z czym proponowany przez
panstwa urzadzenia do dezynfekcji jedynie $ciekéw nie stanowig wartosci dla calosci zabezpieczenia
szpitala. Inwestor oczekuje, aby wszystkie dzialania zwigzane z modernizacjg oczyszczalni Sciekow 1i
dekontaminacja powietrza byly zrealizowane jako kompleksowa inwestycja , ktora bedzie
rezultatem wielkiego zamierzenia inwestycyjnego jakim jest ochrona zaréwno pracownikow , pacjentow
oraz 0s6b trzecich przed $miertelnie niebezpiecznym zagrozeniem tj, bakteriologiczne
skazonym powietrzem przez pacjentéw leczacych si¢ w tut; szpitalu.

Wskazane powyzej odpowiedzi na pytania oraz wyjasniania tresci Specyfikacji sq wigzgce
i stanowiq jej integralng czes¢.

Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, na stronie
internetowej http://www.wschp.pl/index.php/aktualne-zamowienia-publiczne/ zamiescil niniejsze
wyjasnienia tresci Specyfikacji.
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